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Warum Trinkbrunnen im öffentlichen Raum?

ω seit Oktober 2018 ist Berlin Blue Community: 
das bedeutet, dass sich Berlin u.a. dazu 
verpflichtet hat, Wasser als öffentliches Gut 
und Berliner Leitungswasser  ggü. 
Flaschenwasser zu fördern

ω immer häufiger Anfragen nach Wasser im 
öffentlichen Raum: Bürgerinitiativen, 
Vereine, Quartiersmanagement..

ωpro Liter Flaschenwasser fallen 
durchschnittlich 202,74 g CO2 an(Quelle 
a.tit:ap)

ωVermeidung von Plastikmüll(Zero Waste
Strategie) 

ωKlimawandel: aufgeheizte Ballungsräume
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Berlin hat zur Zeit 164 Trinkbrunnen.
ωBerlins Trinkbrunnengeschichte

ïBeginn in den 80-er Jahren u.a. zur Netzspülung

ïeigenes Modell Kaiser Brunnen, Wiener 
Trinkbrunnen und Sondermodelle in Parks 

ïseit 2010 Wiederbelebung: zuerst Kooperation 
mit Initiativen und Geschäftsleuten, dann 2014 
BWB Laufaktion: der sogenannte Brunnen Run( 
17 Brunnen) 

ωpolitische und finanzielle Voraussetzungen

ï2018 Blue Community

ïFinanzmittel des Landes zum Bau und Betrieb

ïBWB übernimmt die Aufstellung und Betrieb 
exklusiv

05.11.2020        Fortbildungstagung für Wasserfachleute



Auswahl der Standorte

ωTechnische Auswahlkriterien

ïWartungszugang: Fahrzeuge

ïAnschlüsse: Hausanschlüsse(Wasser und 
Abwasser), wenige Anschlüsse an 
Regenwasser, Sonderform: Anschlüsse in 
Kombination mir Wall- Toiletten und 
Zierbrunnen 

ïEigentumsverhältnisse: öffentlicher Raum, 
nur wenige Ausnahmen= dann vertragliche 
Vereinbarung

ïErlaubnisse und Genehmigungen 
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nicht technisch bedingte Auswahlkriterien zum  
Aufstellungsort

ω öffentlicherPlatz/Park/Straßenraum

ï der Trinkbrunnen sollte 24/7 genutzt werden können 

ï Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit jederzeit möglich, 
keine Einschränkungen für bestimmte Gruppen

ω hohe Aufenthaltsqualität( Bänke, Bushaltestellen, Parks und 
Grünflächen...) und möglichst lange Aufenthaltszeiten 

ω keine Verschattung durch Bäume( Vermeidung von 
Laubverstopfungen)

ω Berlinweite Gleichverteilung wird angestrebt

ω Nutzungsfrequenz: Spielplätze, Parks, belebte Straßen

ω Vandalismus: Reduzierung durch Wartungsrhythmus

Bürgerbeteiligung: Engagement von Initiativen, 
Quartiersmanagement
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Auswahl der Trinkbrunnenmodelle

ωAngebote am Markt

ωGestaltung

ωWiedererkennungswert

ωBarrierefrei

ωSicherheit( Standsicherheit)

ωWartungsaufwand gering 

ωArmaturen

ωBerührungslos

ωDauerläufer vs. Sensor
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Modellvarianten 

ω Die Trinkwasserbrunnen entsprechen 
in Bauweise und Betrieb den hohen 
gesetzlichen Anforderungen von 
Armaturen zur Trinkwasserverteilung 
und den Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung.

ω Um städtebaulich angepasste 
Varianten anbieten zu können, sollen 
weitere Modelle einer Prüfung 
unterzogen. 

Es steht für das Trinkbrunnenprogramm der 
αYŀƛǎŜǊōǊǳƴƴŜƴά  ±ŜǊŦǸƎǳƴƎΦ 

Der Botsch Brunnen wurde von 2010-2018 
aufgestellt. Wird aber wegen des hohen 
Wartungsaufwandes aus dem Programm 
genommen. 
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Anforderungen

ωBarrierefreiheit/Nutzung für Kinder:Zugang und Höhe 

ωdas Befüllen von Flaschen soll möglich sein 

ωVermeidung von Missbrauch:Sicherung in den Wintermonaten

ωBeständigkeit der Oberfläche/Oberflächenstrukturen ggü. 
Reinigungsmitteln

ωWirkung in der Öffentlichkeit/Auffälligkeit:soll als Trinkwasserquelle 
eindeutig zu erkennen sein, hoher Wiedererkennungswert 

Welche Erfahrungen sollen bei der Wahl eines weiteres Modells 
zusätzlich berücksichtigt werden? 
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Neues Modell
Anforderung: Barrierefreiheit

Trinkwasserbrunnen 
ausladende Form auch für Rollstuhlfahrer geeignet
Maße: Länge 110 cm, Breite 43 cm, Höhe 90 cm,
Höhe Unterkante Becken 77 cm
Gewicht 300 kg (Achtung Verladetechnik nötig)
aus Faserbeton,
Oberflächen geschliffen, poliert und versiegelt (Silgard-
680 S CE)
Farbe: grau
vorbereitet für Sprudler (Einbau durch BWB)
ausgestattet mit einer Serviceklappe,
Wasseranschluss, Abstellhahn und Abfluss installiert 
(DVGW geprüft),
Edelstahlbecken aus 304-CRNI 18/10

Bisher 13 Brunnen aufgebaut, vorwiegend in Parks
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Schutzhülle für den Winter 
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Bauweise und Betrieb
Gesetzliche Anforderungen

Å siehe  DIN 1717, DIN 1988 Teile 1-8, TWIN Arbeitsblätter)
ÅƛƳ ¢²Lb άIƛƴǿŜƛǎŜ ȊǳǊ ¢ǊƛƴƪǿŀǎǎŜǊǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ŀǳŦ ±ƻƭƪǎŦŜǎǘŜƴ 
ǳƴŘ ŅƘƴƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴά
Å Verwendung geeigneter Materialien(DVGW geprüft), Einbau 

von Sicherungseinrichtungen gegen Rückfluss, Einhaltung 
der technischen regeln, permanenter Durchflußwird 
empfohlen

Å Leitungen und Anschlüsse sind vor Verschmutzung zu schützen, 
bei Nichtbenutzung sind die Leitungen zu entleeren( Quelle: 
bdewJanuar 2020)

05.11.2020        Fortbildungstagung für Wasserfachleute



Technische Umsetzung der Anforderungen
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Anforderungen 

ωhohe Intervalle von Reinigung und Wartung( je 
nach Aufstellungsort und Nutzung bis zu 
wöchentliche Reinigung)

ωMaterial ist daher besonderen Belastungen 
durch Reinigung ausgesetzt = Beschichtung 
muss ggü. Reinigungsmitteln  beständig sein

ωRevisionsöffnung für die Wartung und der 
Austausch von Teilen muss mühelos zu 
gewährleisten sein

ωMissbrauch (insbesondere in den 
Wintermonaten) als Aschenbecher ist zu 
vermeiden

Betrieb und Wartung 
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Hygiene und Qualitätsanforderungen

ωmonatliche Beprobung durch unser Labor

ωUntersuchung nach Kriterien der 
Trinkwasserverordnung

ïvor Ort Temperatur, Koloniezahl 22°C und 36°C, 
ColiformeBakterien und Escherichia coli, 
Enterokokken, Clostridium perfringens

ωUmgang mit technischen Störmeldungen und 
Überschreitungen 

ωBetrieb im Sommer 2020
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Beispiele für Aufstellungsorte
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Bau und Betrieb
Hausanschlüsse und Fundamente
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